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Resumen
Este trabajo aborda el análisis de rendimiento de un sistema fotovoltaico interconectado a la red seleccionando como caso de estudio una ubicación en el estado de Guerrero, México. Se consideran variables meteorológicas locales para el dimensionamiento, y con el objetivo de observar cómo estas pueden influir en el rendimiento del sistema fotovoltaico. Se usan herramientas de software como PVGIS y POWER para la extracción de datos meteorológicos de la zona, así como el software PVsyst para la simulación del sistema. Se analiza el comportamiento que tienen los módulos fotovoltaicos bajo la influencia de las variables meteorológicas y se comprueba la producción energética del sistema, así como las pérdidas que tiene en cada una de sus etapas. Como resultado se obtuvo un sistema con una proporción de rendimiento del 76.5%, esto debido principalmente a las pérdidas generadas por la influencia de la temperatura en los módulos y otras etapas del sistema.
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